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BANHEIRO A SER CONSTRUÍDO SOBRE A

SACADA EXISTENTE.

AVALIAR A ESTRUTURA DA SACADA

EXISTENTE, E CASO SEJA NECESSÁRIO,

FAZER UMA ESTRUTURA LEVE E

COBERTURA METÁLICA COM CAIMENTO

PARA FORA.

O PISO DEVERÁ SER NIVELADO COM O

QUARTO.

TROCAR PORTA

REVESTIMENTO DE

PAREDE CONFORME

DET.LA3 PRANCHA 10

REVESTIMENTO DE

PAREDE CONFORME

DET.LA3 PRANCHA 10

REVESTIMENTO DE

PAREDE CONFORME
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LEGENDA GERAL

PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS PAULUZZI  BE.191929 (19X19X29)

RESISTÊNCIA A FOGO ESPESSURA PAREDE 23CM OU SIMILAR

ALVENARIA EXISTENTE

PAREDE DE GESSO ACARTONADO COMUM  COM PERFIL DE 90mm, 1  CHAPA  DE GESSO
ACARTONADO DE CADA LADO E CAVIDADE INTERNA PREENCHIDA COM LÃ DE VIDRO  TIPO
WALL-FELT (ISOVER OU EQUIVALENTE) WF-100 NA ESPESSURA DE 10MM,  MONTANTES A CADA
40CM, ALTURA ATÉ A LAJE.
-PAREDE ESP.: 11,5CM (DESENHO 12CM)

INDICAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE

P1

INDICA O CÓDIGO DA ESQUADRIA. QUANDO * INDICADO, ESQUADRIA EXISTENTE
REALOCADA

TIPO

INDICAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO REFORÇADA PARA APOIO DE BARRAS E PIAS

70, 80, 90, 100, 110, 120

VÃO LUZ

79,89,99,109,109,119,129

7

VÃO OSSO

110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

VÃO LUZ

VÃO OSSO

119, 129, 139, 149, 159, 179, 189
7

ALVENARIA/DIVISÓRIA A DEMOLIR

1

REVESTIMENTO CERÂMICO CONFORME PADRÃO EXISTENTE

Nº DESCRIÇÃO

TABELA DE ACABAMENTOS

ACABAMENTO DE PAREDE

*EM AMBIENTES SEM MARCAÇÃO DE ACABAMENTOS, UTILIZAR PINTURA ACRÍLICA

ACETINADA COR PAPEL PICADO DA SUVINIL

DESCRIÇÃO

DET. PADRÃO PORTAS

-GOLAS COM 7cm;

-VÃO OSSO = VÃO LUZ + 9cm

EXEMPLO 01:

EXEMPLO 02:

2

PINTURA EPÓXI COR SUVINIL PAPEL PICADO

01

ESCALA

PLANTA BAIXA - DIVISÓRIAS

1:50

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
RESP.:DATA

PROJETOS DE REFERÊNCIA

ALTERAÇÕES DO PROJETO

PRANCHAPROJETO
RESP.:DATA

REV.

R00

EMISSÃO
GRAZIELA15/03/22

R01

INDICAÇÃO DOS Nºs DE LEITOS E INDICAÇÕES DE PONTOS DA DIÁLISE
GRAZIELA23/03/2022

ESCALA REVISÃOPROJETODESENHODATA

PRANCHA

FASE DE PROJETO

DESCRIÇÃO DA FOLHA

TIPO DE PROJETO

OBRA

ARQUIVO

ARQ. LENICE PESENATTO | CAU 18.278-8

EMAIL: freitaspesenattoarq@terra.com.br | FONES: (51)3061 2218 | (51)9199 4699

ARQ. GRAZIELA ASSMANN | CAU 38.877-7

EMAIL: graziela.assmann@gmail.com | FONES: (51)3902 0991 | (51)9991 5424

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

HOSPITAL SÃO JOSÉ

ARQUITETÔNICO

HOSPITAL SÃO JOSÉ - Unidade de Tratamento Intensivo | UTI

PLANTA DE DIVISÓRIAS
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EXECUTIVO
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