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NOTAS:

2. ACABAMENTO PADRÃO (QUANDO NÃO INDICADO EPÓXI): PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR: BRANCO. *PARA BANHEIROS COM
CHUVEIRO, CONSIDERAR PINTURA BRANCA ACETINADA ANTIMOFO

CÓD. LÂMP. POTÊNCIASÍMBOLO DESCRIÇÃO

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

19W
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO E LED
INTEGRADO, ACABAMENTO BRANCO - REF. ALFALUNA (ALFALUNA G LED
18W QE 3000K) OU LUMICENTER (EF51-E 12000830)

LED
3000K

DETECTOR (CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES)

AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO NOVOS OU RELOCADOS (CONFORME
PROJETO INSTALAÇÕES)

24W
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO E LED
INTEGRADO, ACABAMENTO BRANCO - REF. STELLA PAINEL LED ECO
STH9954Q/40  OU SIMILAR

LED
4000K

PERFILADO OU ELETROCALHA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NA PAREDE COM CORPO EM ALUMINIO PINTADO
NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADO. COM TECNOLOGIA LED. EMISSÃO
LUMINOSA DIRETA. IP20
LED 0,8W 3000K IRC>80 Driver multitensão (100-250V)
Dim: 120x80mm p=4,5mm Nicho: compativel com caixa 4x2
LUMICENTER BZ16-E1LEDW - ALTURA INSTALAÇÃO H=30CM

LED
3000K 0,8W

Luminária quadrada de embutir, cor branca.
Emissão luminosa direta, orientável.
Dim.: 95x95mm p=46mm

EASY MR16 STH7915/30 STELLA LED
3000K

LUMINÁRIA EXISTENTE APROXIMADAMENTE 30X120 - POTÊNCIA ESTIMADA 40W

LUMINÁRIA EXISTENTE APROXIMADAMENTE 30X120 - POTÊNCIA ESTIMADA 36W

LEGENDA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES

NOTA:
1. LUMINÁRIAS DO ATUAL SALÃO DA UTI PODERÃO SER REAPROVEITADAS SE ESTIVEREM FUNCIONANDO CORRETAMENTE E COM NO

MÍNIMO A POTÊNCIA ESTIMADA ACIMA. SE A POTÊNCIA FOR INFERIOR DEVERÁ SER ADQUIRIDO NOVOS LUMINÁRIAS.
2. AS PLACAS DE LED COM 24W PODERÃO SER APROVAEITADAS SE HOUVER NOS AMBIENTES A SEREM REFORMADOS. FAZER O

LEVANTAMENTO NO LOCAL.

4,5W

MÍN.
40W

MÍN.
36W

LED
4000K

LED
4000K

Luminária retangular de sobrepor, cor branca.
Emissão luminosa indireta
Dim.: 92cmx11,5cm

ARANDELA  STH9741BR/27 REFLEX 20W 2700K - BIVOLT STELLA LED
3000K

4,5W
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