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IMPRESSORA H=75CM
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TV RECEPÇÕES
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TV PAINEL- POSTOS ENFERMAGEM
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TV PAINEL- COPA
02tomadas
01antena

LEGENDA DE INSTALAÇÕES

PONTO DE LÓGICA NO MÓVEL

OXIGÊNIO H=150CM

TOMADA NO MÓVEL

PONTO DE DADOS NO MÓVEL

LEGENDA DE INSTALAÇÕES NO MÓVEL

CENTRAL DE CHAMADA DE

ENFERMAGEM H=160CM

TOMADA ESTABILIZADA NO MÓVEL

PONTO DE CÂMERA

PONTO ÁGUA FRIA H= indicado nos

detalhes

PONTO DE ÁGUA QUENTE

H=inidcadas nos detalhes

PONTO DE CHAMADA DE

ENFERMAGEM,

ACIONAMENTO/ANULAÇÃO H=100

EXCETO QUANDO EXISTIR

RÉGUA/PAINEL, NESTE CASO

ACIONAMENTO NA RÉGUA H=150)

SIC'S - CHAMADA SENHA

PONTO ANTENA E LÓGICA H=160

PONTO SENSOR DE PRESENÇA

RALO

CAIXA SIFONADA 250

CONTROLE  ALARME

CONTROLE DE ACESSO H=120

CH

PONTO ELÉTRICA NO PISO

3 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - REDE

ESTABILIZADA (computadores)

H=40CM

1 TOMADA EM CAIXA 2X4 - USO

GERAL - H=40

C

1 TOMADA EM CAIXA 2X4 - USO

GERAL - H=100 (QUANDO Ñ INDICADO)

2 CABOS LÓGICOS EM CAIXA 2X4

h=40CM ou de acordo com a cor

2 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - USO

GERAL - H=100 ou de acordo com a cor

2 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - USO

GERAL - H=40

1 CABO LÓGICO EM CAIXA 2X4

h=40CM ou de acordo com a cor

INTERRUPTOR SIMPLES H=100

COMANDO DE DIMMER H=100

INTERRUPTOR PARALELO - HOTEL

H=100

INDICADOR DE CHAMADA DE

ENFERMAGEM, INSTALADO SOBRE

A PORTA.

LEGENDA GASES MEDICINAIS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

AR-COMPRIMIDO H=150CM

FO

FAM

FVC VÁCUO CLÍNICO H=150CM

CAIXA DE PASSAGEM (H INDICADO)

TOMADA E INTERRUPTOR EM CAIXA

4X4 - USO GERAL - H=100CM

PONTO HIDRÁULICO H=conforme

indicado

1 TOMADA EM CAIXA 2X4 - USO GERAL

- H=180

PONTO DE LUZ INSTALADO NA

PAREDE (ARANDELA)

ANUNCIADOR DE IT MÉDICO H=120

IT

2 TOMADAS EM CAIXA 4X4 - 15A

IT - H=40

PA

SP

PONTO DE FORÇA PORTA

AUTOMÁTICA

COMANDO PORTA AUTOMÁTICA

PONTO ATERRAMENTO

PISO CONDUTIVO

3 CABOS LÓGICOS EM CAIXA 2X4

H=40CM ou de acordo com a cor

PONTO ÁGUA MISTURADA

PONTO PARA VÁLVULA

TERMOSTÁTICA DECATERM

H=Indicada

BOTOEIRA RCP H=120
RCP

HIDRANTE

2- TODOS OS PONTOS INDICADOS NESTA COR TERÃO ALTURA  h=120CM.

3- TODOS OS PONTOS INDICADOS NESTA COR TERÃO ALTURA  h=165CM.

4- TODOS OS PONTOS NESTA COR DEVEM ESTAR LOCADOS NO FORRO.

NOTAS

5- TODOS OS PONTOS QUE FICARÃO NA RÉGUA HORIZONTAL TERÃO ALTURA  h=150CM,

AS RÉGUAS EM FRENTE AS JANELAS SERÃO SEMPRE VERTICAIS

EXTINTOR DE INCÊNDIO

1- TODOS OS PONTOS INDICADOS NESTA COR TERÃO ALTURA  h=65CM.

PADRÃO DISTÂNCIA PONTOS SIMPLES

(CAIXA 2X4) E DUPLOS (CAIXAS 4X4):

12 14 16

2X4 2X4 4X4 4X4

VISTA FRONTAL

INTERRUPTOR CAIXA 4X4 H=100

INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA

2X4 H=100 + 01 TOMADA EM CAIXA

2X4 - USO GERAL - H=40 (MESMA

PRUMADA)

PONTO DE HDMI (H INDICADA)

1 CABO LÓGICO EM CAIXA 2X4

h=100CM ou de acordo com a cor

HDMI

INTERRUPTOR DUPLO H=100

INTERRUPTOR TRIPLO H=100

CONTROLE DE TEMPERATURA H=150
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DETALHE GERAL ELETRICA- JUNTO A POTRAS
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REGUA 1- GASES- CENTRAL ALARME
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03ponto de gases
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REGUA 2- LEITOS UTI
16tomadas 220V
05ponto de gases (2oxigenio, 2ar comprimido, 1vácuo)
01chamada enfermagem
*prever Eletrica especial (suporte a vida)
*ver comandos de iluminação
*espaço entre pontos de gas de 15cm(confirmar com Eng. Clinica)
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