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Sala de Aula

A= 57.16 m²

Refeitório

A= 39.67 m²

Cozinha

A= 24.02 m²

Secretaria

A= 27.21 m²

Depósito

A= 6.41 m²

Recepção

A= 11.37 m²

Biblioteca

A= 50.24 m²

Sala de Reuniões

A= 25.58 m²

Auditório

A= 52.70 m²

Sala AEE

A= 25.57 m²

Sala

A= 30.60 m²

Sala de Aula

A= 62.75 m²

Depósito

A= 5.50 m²
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QDG Ginásio

15W

15W

30W

25W

45W

9W

45W

- Fluorescente 15W

- Fluorescente 25W

- Fluorescente 30W

- Fluorescente 45W

- LED 15W

- LED 45W

- LED 9W

- Interruptor de duas seções

- Interruptor de três seções

- Interruptor de uma seção

- Tomada 130cm

- Tomada 200cm

- Tomada baixa 30cm

- Tomada para chuveiro

- Tomada para Ar Condicionado Split  7000 Btu's

- Tomada para Ar Condicionado Split  9000 Btu's

- Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's

- Tomada para Ar Condicionado Split 18000 Btu's

- Tomada para Ar Condicionado Split 24000 Btu's

LEGENDA:

15W

Planta Baixa 

Esc.: 1/75

Área Total: 1.082,29m²

Fernando Reus Mosena

 Engenheiro Eletricista - CREA-SC 107080-2

Revisão:

Total Pranchas:

Prancha Nº:

Carimbos:

Pontos Elétricos Existentes.

Endereço: Rua Valdomiro Mércio Pereira, 131 - Passo da Aldeia - Taquari - RS.

Proprietário(a):Responsável Técnico:

Área do Terreno:

Tipo de Edificação:

Área da Construção:

Solicitação (SO):

Data: Escala: ART: Desenho: Fernando Reus Mosena

6.467,00m²

Pública

1.827,47m²

-

22/JAN/24 1/75

Município de Taquari

CNPJ.: 88.067.780/0001-38

Finalidade:

-

02

01

02

Item Data Principais Modificações Visto

03

Coordenadas GPS: -29.8062857º (SUL) - Latitude

-51.8600223º (OESTE) - Longitude

Conteúdo: Pontos Existentes.

01

01

Reus Engenharia LTDA

CNPJ.: 22.478.040/0001-86

Empresa

Avenida Antônio Sant' Helena, 81

Sala 01 - Centro - Sombrio - SC

CEP 88960 - 000

Endereço

contato@reusengenharia.com

+55 (48) 3533 - 4069 [Whatsapp]

Contato

reusengenharia.com

13-03-24 Correção Nome do Bairro.
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